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ULDOSA

- 15.06.2012. a. vottis AS Geotehnika Inseneribiiroo kordusproovid Parnu-Jaagupi (Halinga),
Vahenurme ja Libatse priigilate pinnase — ja pShjavee seire puuraukudest. Sel ajal (2 nédala
jooksul) oli ilm valdavalt paikesepaisteline, peamiselt kuiv. Ohutemperatuur oli 10...23°C.
Eesti Geoloogiakeskuse laboris tehti vBetud veeproovidest iildanaltiiisid {ildreostusniiitajate
méidramiseks. Kdesolevaga viljastame vee analiitiside tulemused koos vordlusega 2006-2011
aastal vbetud veeproovide analiilisitulemuste suhtes (tabel 1.1...1.4). Eesti Geoloogiakeskuse
laboris tehtud vee iildanaliiiisi tulemused on esitatud lisadena 1.1...1.4.

Pinnasevee seisundi hindamisel on l&htutud sotsiaalministri 2 jaanuar 2003. a. m##ruses nr. 1
LJoogivee tootmiscks kasutatava v3i kasutada kavatsetava pinna- ja pShjavee kvaliteedi- ja
kontrollinduded™ esitatud I kvaliteediklassi joogiveeallikana kasutatava pdhjavee keemiliste
komponentide piirsisaldusest.

Kiesoleva aruandele on lisatud ka seirepuurkaevude asukohtasid illustreerivad plaanid, mis
on voetud varasematest AS GIB uuringute aruannetest: Libatse priigila 66 nr. 1432A-2,
Vahenurme priigila t66 nr. 1432B-2 ja Halinga priigila t66 nr. 1432C.

Libatse priigila:

Aastatel 2010 ja 2011 oli veevaatluspuurak PA1 kuiv ning analiiiiside tulemused v&rreldi
aasta 2009 tulemustega.

Puuraukudest PA1 ja PA2 vdetud veeproovi analiilisitulemused niitavad, et pinnasevee
reostuskomponentide sisaldused alanenesid vdrreldes 2009 ja 2011.a tulemustega ning on
valdavalt piirnormist viiksemad. Erandiks on sellel aastal puuraugus PA1 Feyy sisalduse
suurenemine ja mille viédrtus tiletab piirsisalduse. NH, sisaldus vihenes, kuid iiletab siiski
piirviirtust. 2009 aastaga vorreldes kasvas NOj ja NOj sisaldus, kuid need médrangud on alla
piirsisaldust.

Puuraugus PA2 kasvas Feyyg sisaldus ning jiiib piirsisaldusest kérgemal tasemel.

Teiste ohtlike ainete (Cd, Hg, Pb, Zn, fluoriid ja naftaproduktid) sisaldus oli aastal 2007-2009
tithine ning selle aasta wuringute kiigus ei miiratud,

Vahenurme priigila:

Kuivenduskraavid veevaatlus puuraukude PAl ja PA2 juures olid kuivad ning veevaatlus
puurkaev PA?2 oli proovide vStmise ajal kuiv.

Veevaatluspuuraugust PA1 v8etud veeproovi NHy ja NO; sisaldus ning PHT néitaja
vihenesid, kuid piisivad piirsisaldusest kdrgemal tasemel. Reostuskomponentide 8Oy ja NO;
sisaldus kasvas 2...5 korda vorreldes 2011 aastaga ja saavutas praktiliselt 2010 aastaga vordse
taseme. Suurenes ka kuivjaigi vidrtus.

Raskemetallide (Cd, Hg ja Pb) ning tsingi (Zn) sisaldust ei midratud.




Pirnu-Jaagupi (Halinga) priigila:

Vilitédde kiigus vdeti puuraukudest PA1, PA2, PA3 ja PA4 tildanaliiiisiks neli veeproovi.
Aastal 2012 voetud kdikides veeproovides on tiheldatud NHj sisalduse viihenemine allapoole
piirnormi. Teised reostusekomponendid jddvad samal tasemel ning on valdavalt piirvéfrtusest
madalamad.

Uldanaliiiiside tulemused naitavad, et puuraugus PA1 on SOy, NO; ja Na sisaldused vdrreldes
varasemaga monevorra suurenenud, kuid on lubatud piirsisaldustest viiksemad. Vérreldes
2011. aasta tulemustega piisib piirnormist kdrgemal tasemel permanganaatne hapendumus
(PHT). Uldkareduse ja kuivjaigi véirtused piisivad samal tasemel.

Puuraugus PA2 on ildrecainete sisaldused vorreldes 2011. aastaga pisinud ildjoontes
samana. Praktiliselt kdik (v.a. Fewq) iildrecainete sisaldused on kehtestatud piirsisaldustest
madalamad. Uldraua sisaldus on kasvanud 2 korda ja iiletab sellel aastal piirvéirtust.

Puuraugus PA3 on 3 korda kasvanud SOy sisaldus ning iiletab piirvadrtust. PHT niitaja, Na
ja Cl sisaldus ptisivad k&rgel tasemel ja on piirnormist suuremad.

Puuraugus PA4 vihenes PHT néitaja, kuid jdi piirnormist kdrgemale tasemele. Kdik muud
reostuskomponendid on piirnormist viiksemad.

Teiste ohtlike ainete (Cd, Hg, Pb, Zn, fluoriid ja naftaproduktid) sisaldus oli aastal 2007-2009
tithine ning selle aasta uuringute kdigus ei médratud.

Pinnasevee siigavused puuraukudes 15.06.2012 a.

Siigavus | Absoluut- | Siigavus | Absoluut-
Priicila Puurauk | plast toru korgus plast toru korgus
g nr otsast m otsast m
m m
13.07.2011.a 15.06.2012.a

>3,97 2,49

Libat PA1 vett pole 7,57
tbatse PA2 2,84 1,26

7,70 90,28
2,15 1,18

Vahenurme PAl 7,82 8,79
2,65 >5,5

PA2 7,23 velt pole

1,60 1,10

PA1 22,96 23,46
; 1,32 0,55

Jl; 2:.gnul;;i PA2 22,91 23,68
" 1,63 0,44

(Halinga) PA3 22,20 23,41
2,38 1,49

PA4 21,87 22,76




Libatse priigila
pbhjavee seire

PA 1 Proovi vitmise kuupéev Piirsisaldused
07 .- Pdhjavesi (|

Komponent Uhik 10.05.2006 | 08.06.2007 | 28.09.2008 | 2.07.2009 | 4.08.2010 | 13.07.2011 | 15.06.2012 } yvaliteediklass)

NH,4 mg/l <0,07 0,53 0,18 1,72 0,83 0,50

Cl mg/l 55,0 14,5 8,5 8.5 3,5 250

804 mg/t 1317 1191 55,6 62,5 41,8 250

NO; mgil <0,4 4.0 2,8 32,5 36,1 50

NO, mgf 0,022 0,091 <0,004 0,033 0,075 0,50

Uldkaredus  |mg-ekwidm®| 13,73 11,30 10,24 10,05 ~ A 8,45 -

pH 7.5 6,8 7.0 6.9 % % 71 6,5-9,5

PHT mgil 0, 2.0 35 1.8 29 < < 22 5.0

Kuivjak mg! 8605 683,5 566,5 564,5 e o 468,5 -

Na mg/l 15,0 7.2 52 7 rou = 3.5 200

Fexig mg/l 0,67 0,59 <0,08 <0,06 % % 0,24 0,2

Cd mg/l <0,0002 <0,0002 - - " 0,005

Hg mg/l <0,001 <0,001 - - - 0,001

Pb mg#t 0,0676 <(,002 - - - 0,01

Zn mgh 0,626 0,012 - - - 5,0%

Fluorild mgh - 0,726 - - . 1,2-1,5

Naftaproduktid |mg/ 0,13 0.2 - <0,02 - 0.6*

PA 2 Procvi vétmise kuupéev Piirsisaldused
07.- Pdhjavesi (i

Komponent Uhik 10.05.2006 § 08.06.2007  28.09.2008 §{ 2.07.2000 { 4.08.2010 | 153.07.2011 | 15.06.2012 | kvaliteediklass)

NHy mgd 1,35 0,56 0,13 0,2¢ <0,07 1,69 0,13 0,50

Ci mgfi 104.9 50,7 26,9 23,8 23,0 29.8 11,7 250

80y mgf 83,8 72,0 78,4 82,7 72,8 93,4 63,4 250

NG5 mg# <04 <0,4 <{,4 6.4 0.5 8,3 49 50

NG, mg/l 0,022 0,011 0,013 0,065 0,064 0,121 0,02 0,50_

Oidkaredus mgnekv.’dms 12,08 10,60 9,40 8.81 8,71 10,39 8,07 -

pH 8.0 7,5 71 7.1 7.3 7 71 6,5-9,5

PHT mgil 0, 3.1 45 272 24 36 1.7 1,7 5,0

Kuivjaak mg/l 877.5 606,5 566,0 543,0 5495 625,56 493,5 -

Na mg/l 46,7 17,5 18,7 14,1 14,4 21 13,3 200

Feyq mg/l <0,08 0,49 0,28 0,08 <0,06 0,24 0,32 0,2

cd mgf <0,0002 <0,0002 - - - - - 0,005

Hg mg/l <0,001 <0,001 . B - - - 0,001

Pb mg/l <0,002 <(,002 - - - - - 0,01

Zn mg/l 0,018 0,608 - - - - - 5,0*

Flueriid mgit - G.320 - - - - - 1.2-1,56

Naftaprodukiid |mgi 3,04 0,11 0,17 0,05 - - - 0,6"

*Pinnases ja pShjavees ohtlike ainete sisalduse piirmormmid (2. aprill 2004.a
madrusega nr. 12)

Tabel 1.1




Vahenurme prilgila
pdhjavee seire

PA1 Proovi vitmise kuupéev Piirsisaldused
07 - Paohjavesi (1

Komponent Uhik 10.05.2006 | 08.06.2007 § 28.00.2008 | 2.07.2009 | 4.08.2010 | 13.07.2011 § 15.06.2012 | kvalitesdiklass)

NH, mg/l 116,18 57,60 7545 0,18 299,60 161,30 69,12 0,50

cl mg/l a7.1 1436 1113 151,7 143,6 1514 1383 250

80y mg/l 6531 1630,0 1860,0 625,5 641,1 286,8 574,0 250

NGOy mg/l 90,2 18,2 189,56 1128 326,7 98,7 541,8 50

NO, mg/l 0,208 1,946 17,88 5,285 5,267 18,36 5,18 0,80

Uldkaredus mg-gkvidm® 19,39 42,75 43,82 37.87 25,99 24,91 22,80 -

pH 7.6 6.8 7.0 7,1 7.2 5,9 7.2 6,5-9,5

PHT mg/l G 55 2.3 16,0 12,9 39,0 18,7 14,5 5,0

Kuivjask mg/l 16575 3354,0 3604,5 2625,5 40845 2250,0 3639,0 -

Na mg/l 10,0 350 27,5 35,0 32,0 23,0 311 200

Fegg mg/l <(,06 0,73 0,10 <0,08 <0,06 0,1 0,1 0.2

Cd mg/t <0,0002 <0,0002 - - - - - 0,005

Hg mg/i <(,001 <0,001 - - - - - 0,001

Pb mgA 0,0053 <0,002 - - - - - 0,01

Zn mafl 0,018 0,013 - - - - - 50"

Fluoriid mg/l - 0,611 - - - - - 1.2-1,5

Naftaproduktid {mg/| 0,08 <0,02 - 0,1 - - - 0,6

PA 2 Frocyi vitmise kuupéev Piirsisaldused
07.- i Péhiavesi (I

Komponent Uhik 10.06.2006 | 08.06.2007 | 28.09.2008 { 207.2009 | 4.08.2010 | 13.07.2011 | 15.06.2012 | kyaliteediklass)

NH4 mg/| 43,73 45,70 39,42 | 53,27 34,78 37,056 0,50

Cl mg/l 3642 815 70,9 ) 72,3 58,2 44,3 250

S0, mg/l 8024 6757 731.8 380,6 533.3 366,2 250

NO3 mg/l 85,8 29,9 42,6 191,0 3417 175,2 50

NO; mg/l 1,270 4,014 0,877 0,715 0,468 1,147 0,50

Uldkaredus mg-ekvidm® 35,42 18,75 22,92 28,81 23,77 19,50 -~ -

ipH 7.4 8,9 6.8 6,8 6,8 6,6 % 6,5-9,5

PHT mg/t 0, 5.8 8,0 8.8 54 8,1 3,0 < 5.0

Kuivjgak mg/i 2973,0 1564,0 1733.5 30040 21470 1434,0 _OT -

Na mg/l 66,0 450 48,3 422 40,9 24,0 ~ 200

Feui mg/l <0,08 0,26 0.12 <0,06 <0,06 0,1 % 0,2

Cd mg/l <0,0002 <0,0002 - - - - 0,005

Hg mg/| <0,001 <0,001 - - - - 9,001

Pb mg/l 0,0023 <0,002 - - - - 4.0

Zn mg/l 0,021 0,012 - - - - 5,0¢

Fluoriid mg/l - 0,296 - - - - 1,2-1.5

Naftaproduktid |mg/l 1,12 0,15 0,28 <(,02 - - 0,6*

* Pinnases ja pohjavees ohllike ainete sisalduse piirnormid (2. aprill 2604.a
madrusega nr. 12)

Tabel 1.2




Parnu-Jaagupi (Halinga) prigila
pbhjavee seire
PA 1 Proovi viétmise kuupiev Piirsisaldused
07.- Péhjavesi (I
Komponent Uhik 10.05.2006 | 08.06.2007  28.09.2008 | 2.07.2009 | 4.08.2010 | 13.07.2011 | 15.06.2012 | kyajiteedikiass)
NH, mg/l 0,18 0,15 0,11 <0,07 1,48 2,66 <0,07 0,50
Cl mg/ 168,4 2347 2595 414 4 323,0 223,7 2223 250
S0, mg/l 150,86 205,3 2607 3527 381,9 192,2 2490 250
NO, mg/l <04 <04 <04 <0,4 <0,4 1.4 2.4 50
NQ3 mgf| 0,006 0,011 <0,004 0,017 <0,004 0,1 <0,004 0,50
Uldkaredus mg-ekvidm® 1478 17,75 20,49 28,71 24,75 18,97 18,96 -
fpH 7.2 6.8 6.5 6.9 6,7 6,5 6.8 6,5-9,5
PHT mg/l 0, 3,2 10,8 86 15,0 19,2 8.8 8,7 5,0
Kuivjdék mgfl 1067,0 1238,5 1531,0 2125,0 2176,0 1459,5 1619,0 -
Na mgfl 50,0 73,3 135,7 225,0 2714 97,8 177,0 200
Feg mgl <0,06 <0,06 <0,08 <0,06 0,65 0,08 0,07 0,2
Cd mg/l <0,0002 <0,0002 - - - - - 0,005
Ha mg/l <0,00% <0,001 - - - - - 0,001
Pb mght <(,002 <0,002 - - - - - 0,01
Zn mg/t 0,018 0,012 - - - - - 5,0%
Fleoriid mgli 0,151 - - - - - 1,2-1,5
Naftaproduktid jmg/t 0,19 0,13 - <0,02 - - - 0,6*
PA 2 Proovi votmise kuupiev Piirsisaldused
07 .- Pdhjavesi (|
Komponent Uhik 10.05.2006 | 08.06.2007 | 28.09.2008 | 2 07.2009 | 4.08.2010 | 13.07.2011 | 15.06.2012 | kvaliteediklass}
NHg4 mgfi <0,07 0,20 0,26 <0,07 <0,07 1,45 <0,07 0,50
cl mg/l 68.8 55,2 80,6 70,9 56,0 46,1 50,7 250
S04 mg/t 70,0 54,3 549 68,1 71,2 80,9 46,5 250
NO; mg/l <04 <04 <04 1,2 <04 <04 <0,4 50
NO» mg/t <0,004 0,056 <0,004 0,076 <0,004 0,098 <0,004 0,50
" [Uldkaredus mg-ekv/dm® 8,93 9,30 2,18 10,30 9,06 9,32 8,50 -
pH 7.2 7,0 7.3 7.0 7.2 67 7,2 6,5-9,5
PHT mg/t 0, 1,3 1.5 0.5 1,3 2,6 1.6 1,2 5,0
Kuivjaik mg# 593,0 5425 579,5 641,0 600,5 634,5 5555 -
Na mgh 20,0 20 21,5 18,9 26,3 25 233 200
Feiig mg/l <0,06 0,14 0,12 <0,06 <0,06 0,2 0,43 0,2
Cd mg# <0,0002 <{,0002 - - - - - 0,005
Hg mg/l <0,001 <0,001 - - - - - 0,001
Pb mg/l <0,002 <0,002 - - - - - 0,01
Zn mg/l 0,015 0,007 - - - - - 5,0%
Fluoriid mg/l 0,532 - - - - - 1,2-1,5
Naftaproduktid |mg/l <0,02 0,07 - <0,02 - - - 0,6%

* Pinnases ja pohjavees ohtlike ainete sisalduse plirmormid (2. aprili 2004.a
maarusega nr. 12)

Tabel 1.3




Parnu-Jaagupi (Halinga) pragila

pbhjavee seire

PA 3 Proovi vitmise kuupdev Piirsisaldused
07 .- Pdhjavesi (t

Komponent Uhik 10.05.2006 | 08.06.2007 | 28.09.2008 | 2.07.2009 | 4.08.2010 | 13.07.2011 | 15.06.2012 kvaliteediklass)

NH4 mght <0,07 0,16 0,40 2,90 <0,07 0,50

cl mg/! 978,7 650,6 219,1 1167,80 799,80 250

50, mg/! 1034,5 1209,0 689,5 = = 2152 641,9 250

NO; mg/! <0,4 11,5 <0,4 ) O 3.1 4,9 50

NO3 mg/| 0,020 0,082 <0,004 <<D 2 <0,004 0,25 0,50

Uldkaredus  |mg-skvidm®| 40,32 36,75 18,26 o o 34,34 28,51 -

pH 7.2 7.1 7.4 8_ 8_ 6,5 6.9 8,5-9,5

PHT mg/l 0, 13,0 13,2 9.6 = c 137 17,1 5.0

Kuivjask mg/l 41485 3340,5 1770,5 a o 3284 3250 ;

Na ma/| 4444 288 191,7 o w 420 4636 200

Fea mg/l 0,13 0,47 0,16 [} ® 018 0,12 02

cd may! <0,0002 | <0,0002 ; % % - 0,005

Hg ma/l <0,001 <0,601 - & o - 0,001

Pb mg/! <0,002 <0,002 - o o - 0,01

zn ma/l 0,041 0,022 - - 5,0

Fluoriid mgil 0,344 - . 1.2-1,5

Naftaproduktid |mag/l 0,13 0,10 - - 0,6*

PA 4 Proovi vBimise Kuupiev Piirsisaldused
07.- Pdhjavesi (1

Komponent | Uhik 10.05.2006 | 06.06.2007 | 26.09.2008 | 2.07.2008 | 4.08.2010 | 13.07.2011 | 15.06.2012 | kvaiteedikiass)

NH,4 mafl <0,07 0,16 0,50 - 0,15 2,46 <0,07 0,50

Cl mgfl 464,4 3556 2653 - 2737 218,7 230,8 250

S04 mg/l 472.8 3278 2786 - 218,5 239,7 153,1 250

NO; mgfl <0,4 <0.4 <04 <04 <(.4 <0,4 50

NO» mg/l <0,004 0,045 0,008 - 0,005 0,724 <0,004 0,50

Uldkaredus  |mg-ekvidm®| 2525 21,50 19,22 - 18,81 177 16,61 -

pH 6,7 8,7 7.1 - 7.4 6.8 7 6,5-9,5

PHT ma/l 0, 10,1 13,2 8.7 - 19,2 12,6 8,1 5.0

Kuivjaak mig/l 2208.5 1681,0 1544.0 - 1500,5 1206 1353 -

Na mg/! 200,0 118.8 105,7 10 80 96,4 200

Feiia mg/l 0,14 0,42 8,19 - 0,07 0,11 0,12 02

Cd mg/l <0,0002 <0,0002 . - - - - 0,005

Hg mg/l <(,001 <0,001 - - - - - 0,001

Pb mg/l <0,002 <0,002 - - - - - 0,0

Zn mg/l C,026 0,045 - - - . 5,0

Fluoriid mg/l 0,284 - - - - - t,2-1,5

Naftaproduktid |mg/) 0,08 0,05 - 0,20 - - - 0,6*

* Pinnases ja pbhjavees ohtiike ainete sisalduse piimormid (2. aprill 2004.a
maérusega nr. 12}

Tabeil 1.4




EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR
EAK poolt akrediteeritud katseiabor
registreertmisnumbriga 1093

VEE ANALUUSI TULEMUSED

TELLIJA: GIB AS
Objekt: Libatse priigila
Tellimus: V12-231

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn
Tel. 6 720 074, 52 56298
e-mail: m.kalkun@egk.ee

Kuupgev: 25.06.12 1k1/4
Masratud PA 1 PA 2 Meetod Standard
komponent mg/l mg-ekv mg/l mg-ekv
NH," 0.83  0.05 (.13 fotokolorim. GOST 4192
Na* 3.5 Q.15 i33 058 leek-fotom.  ISO 9964-3
K 20 0.05 33 0.08 « «
Ca® 1106 552 982 4.90 tiitrimine  ISO 6058
Mg" 35.6 2.93 385 3.17 “ STV-25
Fe wd 0.24 (.32 spektrofotom GOST 4011-4
Katioonide summa 8.70 8.73 arvestuslik
Cr 3.5 0.10 11.7  0.03 tiitrimine 1SO 9297
SO& 416 0.87 534  1.32 kaalanal. GOST 4389-2
NO3” 36.1 0.58 49  0.08 spektrofotom. ISO 7890-3
NOy 0.075 0.62¢ “ ISO 6777
COs™ <65 <6.0 tiitrimine 1S0O 9963-1
HCO;5 4514 740 4453 7.30 “ “
Anioonide summa 8.95 G.03 arvestuslik
Uldkaredus 8.45 8.07 tiitrimine ISO 6059
Karb.karedus 7.40 7.30 “ 1SO 9963-1
Mittekarb.karedus 1.05 0.77 arvestuslik
pH 7.1 7.1 elektromeet. EVS-EN ISO10523
Si0; 6.3 7.5 spektrofotom. STV-1
*Vaba CO; 43 4 35.2 tiitrimine
PHT mg/l O, 2.2 1.7 “ EVS-EN ISO 8467
Kuivjadk 458.5 493.5 kaalanal. GOST 18164
Viarvus kraadides 10 5 visuaalne EVS-EN ISO 7887
*Labipaistvus cm >30 >34 “
*Sade ¢iole ei ole «

* tihistatud médrangud ei kuuhi akrediteeritud meetodite alasse.

Proovid voetud: 15.06.12
Proovid laborisse: 18.06.12
Analiitisitud;: 19.06.12

Analiititik: V. Kalasnikova

Mare Kalkun
Labori juhataja

AS GIB t60 nr. 2483
Halinga valla suletud priigilate seire 2012
Lisa 1.1,




EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR
EAK poolt akrediteeritud katselabor

registreerimisnumbriga 1.093

Kadaka tee 82,

12618, Tallinn

Tel. 6 720 074, 52 56298
e-mail: m kalkun@egk.ee

VEE ANALUUSI TULEMUSED

TELLIJA: GIB AS

Objekt: Vahenurme priigila

Tellimus: V12-231

Kuupéev: 25.06.12 1k.2/4
Miératud PA'1 Meetod Standard
Komponent mg/l mg-ekv
NI 69.12 3.84 fotokolorim. ‘GOST 4192
Na' 311 1.35 leck-fotomeetria  ISO 9964-3
K" 1227 3.4 “ “
Ca** 2068 1032 tiitrimine 1SO 6058
Mg** 151.6  12.48 “ STV-25
Fe wa 0.07 spektrofotom. GOST 40114
Katioonide summ 31.13 arvestuslik
Cr 1383 3.0 tiittimine ISO 9297
SO~ S74.0 1195 kaalanaliiiis GOST 4389-2
NOy 541.8 8.74 spektrofotomeetria ISO 7890-3
NOy 5.18 “ ISO 6777
COs> <6.0 tiitrimine ISO 9963-1
HCOy 14396  23.60 “ “
Anioonide summa 48.1% arvestuslik
Uldkaredus 22.80 tiitrimine ISO 6059
Karbonaatne karedus - « ISO 9963-1
Mittekarb.karedus - arvestuslik
pH 7.2 elektromeetria EVS-EN IS0O10523
Si0, 2.1 spektrofotomeetria STV-1 '
*Vaba CO, 259.6 tiitrimine
PHT mg/1 O, 14.5 “ EVS-EN ISO 8467
Kuivjagk 3639.0 kaalanaliilis GOST 18164
Virvus kraadides 50 visuaalne EVS-EN ISO7887
*Labipaistvus cm  >30 “
*Sade ei ole “
* tihistatud magrang ei kuutu akrediteeritud meetodite alasse.
Proov voetud: 15.06.12
Proov laborisse: 18.06.12
Analiifisitud: 19.06.12
Analiititik: V. Kalasnikova Mare Kalkun

Labori juhataja

AS GIB t56 nr. 2483
Halinga valla suletud priigilate seire 2012

Lisal. 2.




EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR
EAK poolt akrediteeritud katselabor
registreerimisnumbriga 1093

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn
Tel. 6 720 074, 52 56298
e-mail: m.kalkun@egk.ee

VEE ANALUUSE TULEMUSED

TELLIJA: GIB AS
Objekt: Parnu-Jaagupi priigila
Tellimus: V12-231

Kuupiiev: 25.06.12 ik.3/4

Miésratud PA1 PA 2 Meetod Standard
Komponent mg/l mg-ekv mg/t mg-ekv

-~ NH4" <0.07 <0.07 fotokolorim. GOST 4192
Na' 177.6 7.70 233  1.01 leek-fotomeetria ISO 9964-3
K 3.9 0.36 3.0 0.08 “ : “
Ca* 200.0 9.98 1106 5.52 tiitrimine ISO 6058
Mg* 109.1  8.98 362 298 “ STV-25
Fe e 0.07 0.43 spektrofotom. GOST 4011-4
Katioonide summ 27.02 9.59 arvestuslik
Cr 222.3 6.27 507 143 tiitrimine ISO 9297
SO~ 249.0  5.18 46.5 097  kaalanaliis GOST 4389-2
NOy 2.4 0.04 <0.4 spektrofotom. ISO 7890-3
NOy <{.004 <0.004 “ ISO 6777
COs* <6.0 <6.0 tiitrimine ISO 9963-1
HCOy 033.8 15.30 427.0  7.00 “ “
Anioonide summa 26.7¢ 9.40 arvestuslik
Uldkaredus 18.96 8.50 tiitrimine ISO 6059
Karbonaatne karedus 15.30 7.00 w ISO 9963-1
Mittekarb.karedus 3.66 1.50 arvestuslik
pH 6.8 7.2 elektromeetria EVS-EN IS0O10523
810, 18.3 14.6 spektrofotom. STV-1
*Vaba CO, 156.2 33.0 tiitrimine
PHT mg/l O, 9.7 1.2 « EVS-EN ISO 8467
Kuivjadk 1619.0 555.5 kaalanaliits GOST 18164
Virvus kraadides 3 5 visuaalne EVS-EN ISO7887
*Libipaistvus cm  >30 18 «
*Sade oranz higu oranZ higu “
* tihistatud mésrang ei kuuly akrediteeritud mestodite alasse.
Proovid vdetud: 15.06.12
Proovid laborisse: 18.06.12
Analitiisitud: 19.06.12
Analiiitik: V. Kalainikova Mare Kalkun

Labori juhataja

AS GIB t86 nr. 2483
Halinga valla suletud priigilate seire 2012
Lisa 1. 3.




EESTI GECLOOGIAKESKUSE LABOR
EAK poolt akrediteeritud katselabor
registreerimisnumbriga 1.093

YEE ANALUUSI TULEMUSED

TELLIJA: GIB AS
Objeki: Parnu-Jaagupi priigila
Tellimus: V12-231

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn
Tel. 6 720 074, 52 56298
e-mail: m.kalkun@egk.ee

Kuupdev: 25.06.12 1k.3/4
Madratud PA G PA4 Meetod Standard
Komponent mg/l mg-ekv mg/l mg-ekv
NH,' <(0.07 <07 fotokolorim. GOST 4192
Na" 4636  20.17 964 4.19 leek-fotomeetria [ISO 9964-3
K" 25.0 0.64 8.0 0.20 “ «
Ca* 3425 17.09 186.6 9.31 tiitrimine ISO 6058
Mg2+ 138.8 1142 88.7 7.30 “ STV-25
Fe qia 0.12 .12 spektrofotom. GOST 4011-4
Katioonide summ 4932 21.00 arvestushik
Cr 7998  22.56 230.8  6.51 tiitrimine ISO 9297
SO 641.9 1337 1531 3.19  kaalanaltiis GOST 4389-2
NO3 4.9 0.08 <0.4 spektrofotom. SO 7890-3
NOy 0.251 <0.004 “ ISO 6777
CO.> <6.0 <6.0 tiitrimine ISO 9963-1
HCO5 768.6  12.60 6649  10.90 “ “
Anioonide summa 28.61 20.60 arvestusiik
Uldkaredus 28.51 16.61 tiitrimine ISO 6059
Karbonaatne karedus 12.60 10.90 “ ISO 9963-1
Mittekarb karedus 15.61 5.71 arvestuslik
pH 6.9 7.0 elektromeetria EVS-EN ISO10523
510, 17.8 18.8 spektrofotom. STV-1
*Vaba CO, 103.4 83.6 tiitrimine
PHT mg/l O, 17.1 8.1 “ EVS-EN ISO 8467
Kuivjaik 3250.5 1353.0 kaalanaliiiis GOST 18164
Viarvus kraadides 135 10 visuaalne EVS-EN ISQ7887
*Labipaistvus cm 26 23 “
*Sade oranZ higy oranZ higu #
* tihistatud mésrang ei kuuiu akrediteeritud meetodite zlasse.
Proovid voetud: 15.06.12
Proovid laborisse: 18.06.12
Analitisitud: 19.06.12
Analitiitik: V. Kalagnikova Mare Kalkun

Labori juhataja

AS GIB 166 nr. 2483

Halinga valla suletud priigilate seire 2012

Lisa 1. 4.
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